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PRESENTACIÓN EMPRESA

3549 Trabajadores



ESTRATEGIA

- Calidad de nuestros servicios

- Inversión necesaria pero optimizando recursos

- Garantizar la seguridad (pacientes, visitas, trabajadores, etc.)

Política de ASEPEYO:

Pasos a seguir:

- Adecuar nuestras instalaciones.

- Elaborar un Procedimiento 

- Garantizar que esto se cumple 

- Mantenimiento preventivo
- Registros

- Establecer responsabilidades

- ¿Cómo han de realizarse estas 
operaciones?

- Plan de emergencia



FASE I: ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
RESUMEN CONGRESO 2008

ACS

Más operaciones de mantenimiento Mayores temperaturas de acumulación

* Sustitución de acumuladores: * Intercalar acumuladores de precalentamiento

- Materiales adecuados - Energía sobrante producción de frío

- Bocas de hombre más grandes y accesibles - Energía Solar

- Intercambiadores externos

AFCH

Más operaciones de mantenimiento Más parámetros a controlar

* Adecuación del depósito general: * Instalación de equipos de lectura y dosificación

- Materiales adecuados automáticos

- Mejorar el acceso

PISCINA DE HIDROTERAPIA

Más operaciones de mantenimiento Más parámetros a controlar

* Adecuación de la piscina y la sala de máquinas. * Instalación de equipos de lectura y dosificación

- Filtros más accesibles automáticos

- Mejorar el acceso * Intercalar intercambiador de calor.

- Energía sobrante producción de frío

- Energía Solar



FASE II: PROCEDIMIENTO 

ST Hospital (Conocimientos técnicos) 

COMISIÓN DE TRABAJO:

SPP (Seguridad y salud de los trabajadores que 
intervendrán en las operaciones de mantenimiento, 
propio o externo)

DSH (Área de Higiene y Agentes Químicos)

INSTALACIONES ADECUADAS

Correcto mantenimiento

Unificación de criterios

ST Hospital (Conocimientos técnicos) 

COMISIÓN DE TRABAJO:

SPP (Seguridad y salud de los trabajadores que 
intervendrán en las operaciones de mantenimiento, 
propio o externo)

DSH (Área de Higiene y Agentes Químicos)

ST Hospital (Conocimientos técnicos) 

COMISIÓN DE TRABAJO:

SPP (Seguridad y salud de los trabajadores que 
intervendrán en las operaciones de mantenimiento, 
propio o externo)

DSH (Área de Higiene y Agentes Químicos)

ST Hospital (Conocimientos técnicos) 

COMISIÓN DE TRABAJO:

SPP (Seguridad y salud de los trabajadores que 
intervendrán en las operaciones de mantenimiento, 
propio o externo)

DSH (Área de Higiene y Agentes Químicos)

DIRECCIÓN DE ASEPEYO

ST Hospital (Conocimientos técnicos) 

COMISIÓN DE TRABAJO:

SPP (Seguridad y salud de los trabajadores que 
intervendrán en las operaciones de mantenimiento, 
propio o externo)

DSH (Área de Higiene y Agentes Químicos)



FASE II: PROCEDIMIENTO

Procedimiento SPP-LEG PR017.0 / 2008: 
Control Preventivo del riesgo de contaminación por Legionella.

- Asignar responsabilidades

- Establecer las medidas preventivas a realizar

- Establecer las pautas de trabajo seguro para el personal encargado del 
mantenimiento, limpiezas, etc. Tanto si el personal será interno o externo.

- Garantizar que se dispondrán de todos los registros exigidos 
(notificaciones, FDS de los productos que se utilizarán, analíticas, etc.)

- Definir las consignas de actuación en caso de emergencia 
(Detección o brote de Legionella)

OBJETIVOS

2008
Publicación en INTRANET



FASE II: PROCEDIMIENTO

TRES PILARES 
BÁSICOS



FASE II: PROCEDIMIENTO – FASE DE IMPLANTACIÓN

FASE  DE  IMPLANTACIÓN

-1. Reponsabilidades

-2. Inventario

-3. Notificaciones

-4. Elaborar plan de mantenimiento

-5. Establecer indicadores

-6. Elaborar plan de emergencia



FASE II: PROCEDIMIENTO – FASE DE IMPLANTACIÓN

1º RESPONSABILIDADES

DIRECTOR DEL CENTRO

- Máxima responsabilidad del cumplimiento del procedimiento

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

-Realizar el inventario de las instalaciones de riesgo

-Facilitar la información sobre las notificaciones a realizar

-Indicar cuál será el programa de mantenimiento a seguir

-Asesorar durante el desarrollo de las operaciones de mantenimiento

-Transmitir información al comité de infecciones y SPP

-Elaborar y colaborar en el Plan de actuación ante posibles emergencias



FASE II: PROCEDIMIENTO – FASE DE IMPLANTACIÓN

SERVICIO PREVENCIÓN PROPIO

- Conocer toda la información que derive de este procedimiento.

-Evaluar los riesgos del personal que interviene en las operaciones de mantenimiento

-Realizar la vigilancia de la salud de estos trabajadores

-Colaborar en el proceso de la CAE, cuando se subcontraten estos trabajos

TRABAJADOR DE  MANTENIMIENTO

-Realizar las operaciones de mantenimiento que deriven del procedimiento

-Cumplir con las Medidas Preventivas y utilizar los EPI’s que procedan

-Registrar las operaciones que se realizan.

COMITÉ DE INFECCIONES

-Colaborar, ser informados e informar de posibles casos que presenten un cuadro
específico asimilable a la infección por Legionella.



FASE II: PROCEDIMIENTO – FASE DE IMPLANTACIÓN

2º INVENTARIO

TABLA BASE PROCEDIMIENTO

CLASIFICACIÓN INSTALACIÓN

Mayor probabilidad Torres de refrigeración

de proliferación Condensadores evaporativos

Sistemas de ACS con acumulador

Piscinas de hidroterapia

Menor probabilidad AFCH

de proliferación Humectadores

Sistemas de riego por aspersión

Sistemas de agua contra incendios

Riesgo en terapia respiratoria Equipos de terapia respiratoria

Documentos de ayuda

LEG-DO-TR

LEG-DO-CE

LEG-DO-ACS

LEG-DO-PH

LEG-DO-AFCH

LEG-DO-HUM

LEG-DO-SRA

LEG-DO-SAI

LEG-DO-ETR



FASE II: PROCEDIMIENTO – FASE DE IMPLANTACIÓN

- Identificar estos equipos
Respiradores, nebulizadores....

- Identificar puntos críticos
Mascarillas, boquillas , circuitos de inspiración y expiración...

- Establecer un plan de mantenimiento adecuado
Compatible con el propio de electromedicina

- Procedimientos de limpieza y desinfección
Contacto con algunos fabricantes

- Consejos a la hora de adquirir estos equipos y accesorios
Accesorios fungibles 

Nos ayuda a:

VISTA: LEG-DO-ETR



FASE II: PROCEDIMIENTO – FASE DE IMPLANTACIÓN

3º NOTIFICAR

- TR o CE en Nuevos edificios

4º ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO

- Operaciones
- Periodicidad
- Análisis
- Pocedimientos de trabajo
- Productos que se utilizarán
- Medidas preventivas
- Registros

- Personal propio
- Personal externo

?



FASE II: PROCEDIMIENTO – FASE DE IMPLANTACIÓN

5º ESTABLECER INDICADORES

6º ELABORAR LOS PLANES DE EMERGENCIA

- De seguimiento

- Mostrar resultados

- Detección de Legionella

- Brote de Legionelosis

PLAN DE EMERGENCIA del Centro



FASE III: PROCEDIMIENTO – FASE DE INTEGRACIÓN

1- A NIVEL DOCUMENTAL

2- A NIVEL OPERATIVO

FASE DE INTEGRACIÓN

P roced im ien to  S P P -LE G  P R 017.0  / 2008
C on tro l P reven tivo  de l riesgo  de  con tam inac ión  po r Leg ione lla

LE G  - R eg is tro  de  M anten im ien to  (LE G IO N E LLA )

C O N T E N ID O :

Inventario
F ichas T écn icas
C uadrantes  de operaciones
Identificac ión de puntos  críticos
A nalíticas  y ca lib rac iones
D escripc ión  de cada insta lac ión
P roced im ientos  de traba jo
M edidas P reventivas  en operac io nes de m to
F ichas de seguridad de los  productos  u tilizados
C ertificados de fo rm ac ión (persona l in terno)
A utorizac iones (e m presas ex ternas)
N orm ativa

A N E XO S :

LE G  01 - R eg istro  d e m anten im iento  A C S
LE G  02 - R eg istro  d e m anten im iento  A F C H
LE G  03 - R eg istro  d e m anten im iento  P isc ina de H idro terap ia
LE G  04 - R eg istro  d e m anten im iento  S is tem a d e R iego  A utom ático
LE G  05 - R eg istro  d e m anten im iento  S is tem as de A gua C ontra  Incend ios
LE G  06 - R eg istro  d e m anten im iento  E qu ipos d e te rap ia  resp ira toria
LE G  07 - R eg istro  d e m anten im iento  H um ectadores
LE G  08 - R eg istro  d e m anten im iento  A na líticas , R ev is iones, Insp ecc iones
LE G  09 - P lanos
LE G  10 - E va luac iones de riesgo



1º

FASE III: PROCEDIMIENTO – FASE DE INTEGRACIÓN

2- A NIVEL OPERATIVO



FASE III: PROCEDIMIENTO – FASE DE INTEGRACIÓN



FASE III: PROCEDIMIENTO – FASE DE INTEGRACIÓN

LEG DO 001 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
TRABAJADORES

Siempre que sea posible parar instalación

Dejar un tiempo de espera

Comprobar el estado de los EPI

Colocarse los EPI antes de entrar
Asegurarse del correcto ajuste de la máscara/mascarilla

Actuaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección

Medidas higiénicas estrictas

Evitar operaciones que supongan una generación de
aerosoles

Sacarse los EPI al salir

Comprobar el estado y garantizar el mantenimiento

Limpieza
Adecuada

Eliminación segura
(si procede)

Lavarse las manos y las superficies de la piel



FASE III: PROCEDIMIENTO – FASE DE INTEGRACIÓN

E Q U IP O S  D E  P R O T E C C IÓ N  IN D IV ID U A L  (E P I) R E C O M E N D A D O S  P A R A
D IF E R E N T E S  T A R E A S

E P I
A R E A

F O R M A  D E
C O N T A M IN A C IÓ N

P ro te c c ió n
re s p ira to ria

R o p a  d e
p ro te c c ió n

R e v is ió n A e ro s o l M a s c a rilla
a u to filtran te  c o n tra
p a rtícu las  (F F P 3 ).

N o  e s  n e ce s a ria .

L im p ie za  y  tra ta m ie n to
q u ím ic o  e n  e s pa c io
b ie n  ve n tila d o .

A e ro s o l y  c on c en trac ión
b a ja  o  m o d e rad a  de  c lo ro  u
o tro s  a g en te s  q u ím ic os .

M á s c a ra  c on  filtro
c o n tra  p a rtíc u las ,
g a s e s  y  va p o res
(B P 3 ).

L im p ie za  y  tra ta m ie n to
q u ím ic o  e n  e s pa c io
c o n fin a do .

A e ro s o l y  c on c en trac ión  a lta
d e  c lo ro  u  o tro s  ag e n te s
q u ím ic os ; po s ib le  fa lta  de
o xíg e n o .

E q u ip o  d e  p ro tec c ió n
re s p ira to ria  a is la n te
a u tó no m o  o  de  lín e a
d e  a ire , co n
a d a p ta d o r fa c ia l tip o
m á sc a ra  c om p le ta  o
c a p u z.

T ra je  c om p le to
re s is te n te  a  a g en tes
q u ím ic os , c o n
p ro tec c ió n  de  la
c a b e za , g u an tes ,
b o tas  y  g a fas .

LEG DO 001 
EPI’s



3º2º

Generación de OT,s automáticas

4º

FASE III: PROCEDIMIENTO – FASE DE INTEGRACIÓN



FASE III: PROCEDIMIENTO – FASE DE INTEGRACIÓN

5º Realización de operaciones



FASE IV: PROCEDIMIENTO – FASE DE COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO

FASE  DE  SEGUIMIENTO

-1. Indicadores 

-2. Reuniones periódicas

-3. Vías de comunicación

-4. Publicación de resultados



FASE IV: PROCEDIMIENTO – FASE DE COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO

-1. Indicadores         
de seguimiento



FASE IV: PROCEDIMIENTO – FASE DE COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO

-2. Reuniones periódicas



FASE IV: PROCEDIMIENTO – FASE DE COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO

-3.Vías de comunicación

+

- Dirección del Centro

- Comité de infecciones

- SPP

-4. Publicación de resultados

-Publicación en la DAPP: Todo el personal tiene acceso



FIN

• Cuidando a las personas y cuidando al medio ambiente 

MUCHAS GRACIAS

• Por las nuevas generaciones



Expertos en la salud de su empresa
Comprometidos con el Medio Ambiente


