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> Introduccion de CimKey.

»>0Objetivos de la gestion del mantenimiento.
»Mantenimiento industrial.

»Mantenimiento higiénico-sanitario.
>Ventajas de la gestion informatizada.
»Beneficios de la gestion informatizada.
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e Quiénes somos

CimKey

nace en 1994 como una compaiia de
servicios de organizacion de empresas
y de tecnologias de la informacion (TI).
Siendo especialistas en soluciones de
gestion y de negocio para los sectores
Quimico, Alimentario,
Maquinaria/Suministros Industriales y
Textil/Moda
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e Objetivos de la gestion de mantenimiento:

» Fiabilidad de los equipos e instalaciones
productivas y auxiliares.

» Ahorro economico por no reparaciones.

» Mantenimiento del nivel de productividad de los
equipos e instalaciones.

> Prevencion de los posibles fallos.
> Facilitar la gestion de los equipos.
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Mantenimiento e Mantenimiento
industrial: higienico-sanitario:
Definicion de la estructura de los sistemas 1. Analisis y definicion de los APPCC de los
de refrigeracion que tenemos en nuestra sistemas de refrigeracion que tenemos en
planta. nuestra planta.
Generacion de tareas, gamas y rutas de 2. Generacion de tareas, pautas y boletines
mantenimiento. de analisis y control.
Creacion de un plan de mantenimiento. 3. Creacion de un plan de limpieza y control.

4. Registros de los analisis realizados.
Registros de los trabajos realizados.
5. Registros de la documentacion de los

Registros de la documentacion de los equipos e instalaciones.
equipos e instalaciones.

6. Archivos de documentacion sobre los

Archivos de documentacion sobre los equipos productivos, auxiliares e
equipos productivos, auxiliares e instalaciones.
instalaciones.

7. Archivos de pautas y métodos de trabajo.

Archivos de pautas y métodos de trabajo.
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* Definicion estructuras instalaciones
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« Definicion de tareas, gamas y rutas de trabajo.
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e Planes de mantenimiento, limpieza y control.

Descripeitn Esp. | Planificacién | Oklanz. | Préx lanz Tiempo: Proveedor
[LIMPIEZA MENSLIAL TORRES REFRIGERACION HE [ Tmeses | [13r1172008 [ 0000 [ |
|LIMPIEZ4 SEMESTRAL TORRES REFRIGERACION HE [ Gmeses | [Ts7172008 | o000 [ |
|LIMPIEZA TRIMESTRAL TORRES REFRIGERACION HG [ Zmeses | [781172008 | o000 © |

Provesdor | Operario | Pemisa especial
[CIMFIEZA MENGUAL TORRES R | 0171172008 | [Freventi Higiet NORMAL __[MH_ 2] J—

[LIMPIEZ# SEMESTRAL TORRES| 01/11/2008 | [Preventiu Higiet[NORMAL  [MH

LIMPIEZA TRIMESTRAL TORRE: 01/11/2008 | [Freventiu Higier[NORMAL  [MH

anzamiento de Ordenes de mantenimiento Preventivas

[LIMFIEZE MENSUAL TORRES R | 01/12/2008 [ [Preveniiu Higer NORMAL  MH

i
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e Planes de mantenimiento, limpieza y control.

CimKey
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« Documentacion generada.

CimKey
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« Registros de la informacion obtenida.

El Consultor de Elementos de Mantenimiento. Instalacién AIRECOMP Aire comprimido

Yalores uridades de uso desde | 0040040000 MJ]
Ficha
01 AMATED Listar | Expartar| Walores unidades de uso x Elemento 19.11.2008 2012 T
CIMEEY it | Erpota] Fagina 1 de 1 uggatlot N
Ftos. bloqueo
Fechas Walor Componentes
Unidad uso Desde  Hasts lectura Operario Orden Observaciones Instrucciones
HORAS TRABAJI M/01/07 01/06/07 300 Horas e
01/06/07 06/07/07 200,00 T c
0E/07/17 1708017 500,00 | Tareas Cor._|
Tareas Prev.
KILOMETROS 16/08/07 124.000.0 Kms.
15/08/07 17/09/07 131.000,0 Gamas ]
Hist. Ordenes
Partes 1
Uds. uso

Itor de Element

Partes desde 00/00/0000 W Incluir elemertas relacionados . Ordenes conectivas . (rdenes preventivas . (rdenes de ohios tipos
01 AM-ATEC i : :
Jlanty Listar | Ewportar| Partes de Operario x Elemento 131;:;22 125513
Partes de Operaria de la instalacion AIRECOMP Aire comprimidoy elementas relacionados.

Fecha. OCrden Tip Pri Pao Operario Elemento Tipa hora Tiempo Predhore mports Fallo/Tarea
2|01/12/06 OMAS CO MNOF [T Jesus Ramirez Airg comprimido NORMAL 15.00 25,00 E.25 Mo hace suficiente cantidad de aire, debe h.
501 2406 OMA5 CO NOF [T Jesus Ramirez Aire comprimido NORMAL 4,80 25,00 200 Ma hace suficients cantidad de aire, debe h.
| 2[17/01/07 MP/2 CE EMh [T Foberto Pérez Aire comprimida MORMAL 430,00 24,00 192,00 Mo sale aire
;17.@1 /07 OMA3 CO NOF [T Jesus Ramirez Aite comprimido NORMAL 120,00 25,00 50,00 Mo genera suficients cantidad de aire y cae
;1?/01 /07 Or3 CO EMk [T JoanBonnin Aie comprimido NORMAL 50,00 26,00 39.00 Mo fa aire
;1?/01 /07 OMA0 CO URE [ Ricardo Senana Aire comprimido NORMAL 180,00 25,50 76.50 Mo hace aire
;1?/01 /07 OMs3 CO EMk [T Joan Bonnin Aire comprimido MNORMAL 30,00 26,00 13,00 Mo fa aire
;1?/[I1 /07 OMA3 CO NOF [T Jesus Ramirez Aire comprimido MNORMAL 120,00 25,00 50,00 Mo genera suficients cantidad de aire y cae
;1?/01 /07 OMA3 CO MOF [ Hector Yalverde Airg comprimido NORMAL E0.00 26.50 26.50 Mo genera suficiente cantidad de aire y cae
;1?/01 /07 MP/3 CE EMb [T Ricardo Serano Aire comprimido NORMAL 120,00 2550 51.00 Mo sale aire
;1?/01 J07 OMi4 CO MOF [ Jesus Ramirez Aire comprimido MNORMAL 120,00 25,00 50,00 Cambiar filtros de admisidn, estan ratos p sab
|2[17/01/07 OMAD €O URE [ Hestor Yalverde Aire comprimida MORMAL 180,00 2E50 7450 No hace aire
| 2[14/02/07 OMA00 PH NOF [ Joan Bonnin SAL4 COMPRESORES N2 1 MOCTURNZ  E000 2800 28,00 REVISION GEMERAL
2[15/02/07 OM/98 PE NOF [ Fiicardo Lépez Aire comprimida MORMAL 75,00 2550 1.80 CALIBRADO DE MADUINAS
2[22/02/07 OM/357  PE NOF [~ Fioberto Pérez Aire comprimida MORMAL 75,00 24,00 30,00 CALIBRADD DE MADUINAS
; 22/02/07 OM/353  PH NOF [ Roberto Pérez SAL4 COMPRESORES M2 1 MORMAL 30,00 24,00 12,00 REVISION GEMERAL
; 22/02/07 OMJ508  PM NOF [ Roberto Pérez COMPRESOR 75 kiwf M21 NORMAL 15.00 24,00 E.00 Revision acistica de los rodamientos v la mé
2[15/03/07 OM/I31 €O NOF [~ Pedio Duran COMPRESOR 75 kiw' M2 1 EXTRA 30,00 3050 15.25 N0
2[15/03/07 OM/930 CO NOF [ Floberto Pérez COMPRESOR 75 kiw' N2 1 MORMAL 94,60 24,00 37,92 N0 FUMCIONA
2[26/03/07 OM/944  PH NOF [ José Martin SAL4 COMPRESORES M2 1 MORMAL 10,20 26,25 4.4 Comprobacidn del estado de las valulas
;ZE/DE/W DOM/945  PH NOF [ José Martin SALA COMPRESORES M21 NORMAL 16,00 26,25 E.5E Comprobar la estanqueidad conectores y tub
; 26/03/07 OM/946  PH NOF [ José Martin SALA COMPRESORES M21 NORMAL 4.80 26,25 2,10 Comprobar que las salidas de agua no estén
2[25/03/07 OM/947  PH NOF [ José Martin SALS COMPRESORES M2 1 MORMAL 15,00 26,25 E.56 Revisar la bomba de circulacidn
;EE.‘DE#D? Ow/348  PH NOF [ José Martin SAL4 COMPRESORES M2 1 WORKMAL 4,80 26,25 2,10 Revisar la bapa
;25/[I3/[I7 OM/343  PH NOF [ José Martin SALA COMPRESORES M21 NORMAL 16,00 26,25 E.5E Revisar la temperatura del agua
;25/03#07 OM/50  PH WOF [ José Martin SaLs COMPRESORES M2 1 NORMAL 15.00 26,25 .56 Revisar las conesiones hidrulicas
| 2l7Rm3/07 (M 4951 PH HWAF T lnsé Martin SAlA CNMPRFSARES M2 1 NMARMAI 1500 PR 2R F BR Revizar las hiberias
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« Documentacion adjunta.




-y CimKey
Mantenimiento

e Procedimientos trabajo.
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* Ventajas de la gestion informatizada:

Unificacion de los do
Unificacién de los
Unificacion de la
Amplio contr
Facilidad €
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* Beneficios de la gestion informatizada:

» Ahorro en tiempos de gestion.
» Ahorro en tiempos de realizacion de trabajos.
» Ahorro en costes.

> Mejor control de los productos y materiales
utilizados en las acciones de mantenimiento.

» Rentabilidad de la explotacion.
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MUCHAS GRACIAS
POR SU
ATENCION
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