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Introduccion

* Brotes / Casos recientes

 Grupo de Trabajo de ANECPLA

e Estudio
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Estudio. Metodologia

e Objetivo: Identificacién y utilizacion de los sistemas

fisico y fisico-quimicos por las empresas de servicios

biocidas

e Consulta expertos

 Encuesta empresas servicios biocidas
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Sistemas fisico y fisico-quimicos

e Filtracion

e Ozonizacion

e lonizacion cobre-plata

e Radiacion UVA

* Procesos desinfectantes por cavitacion: ultrasonidos y cavitacion
Hidrodinamica

e Campos electromagnéticos

e Electrodesinfeccion

e Desinfeccion térmica. Choque térmico y pasteurizacion
continua

* Fotocatalisis heterogénea AOP

V CONGRESO NACIONAL DE LEGIONELLA n '
Y CALIDAD AMBIENTAL ——\a ecp &l



Utilizacion sistemas alternativos

Respuestas: 59 empresas

e Experiencia media 10 anos

* |Instalaciones
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Instalaciones

B AFCH

Hacs

O Torres de refrigeracidn

B Condensadores
evapor ativos

O Certrales hurificadoras
industriales

W Hurrectadores

O Equipos de enfriamenta
evaparativos

H Fuertes ornarmentales

H Sisterras de aguas contra
incendios

O Riegos urbanos

N Lav ados de wehiculos

H sizterras de auuas
climptizadas
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Utilizacion sistemas alternativos

Utilizacion Biocidas / Sistemas
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Utilizacion sistemas alternativos

Razones No utilizacion sistemas alternativos
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Conclusiones

e Infrautilizacion de los sistemas alternativos por
parte de las empresas de servicios biocidas
e Falta de informacion

e Datos eficacia / Informacidon contrastada e
independiente

V CONGRESO NACIONAL DE LEGIONELLA '
Y CALIDAD AMBIENTAL ——\anecp &l



Conclusiones

e Infrautilizacion de los sistemas alternativos por
parte de las empresas de servicios biocidas
e Falta de informacion

e Datos eficacia / informacion contrastada e
independiente

e Reconocimiento por parte de la autoridades
sanitarias

* Costes y complejidad
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Conclusiones

Para potenciar la utilizacion de los sistemas fisico y fisico-
quimicos, solos o en combinacion con los biocidas, es necesario
que:

A ) un Organismo Oficial registre estos sistemas en base

a criterios que demuestren su eficacia y seguridad de uso.

B ) se incluyan en los programas de mantenimiento
recogidos en la actual legislacion.
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Gracias
U aienecion

mfl@anecpla.com

www.anecpla.com
hitp://anecpla-blog.com
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